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Núverandi dælubrunnur

Yfirborð: 23,8

Ø90 mm þrýstilögn

á 1,2 m dýpi

Nýtt dæluhús neðanjarðar

Yfirborð: 24,3

Hannað:

Teiknað:

Yfirfarið:

Samþ.:

Sími:  412 6000
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Teikn. nr. Bls.
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Mælt::

Nafn Dags.

Hafnafjarðarbær

A1

Tölvuskrá:

Vallaræsi

Klukkuvellir - dælubrunnur

Tímabundin og framtíðartenging við Vallaræsi
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Þverun á 132 kV streng

Tengibrunnur
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Þrýstilögn til baka

-Tengist eldri þrýstilögn

Nýtt sogrör

Rennsliskóti í ofanvatnsbrunni

er 20,86. Landhæð er 23,8 svo

sogrör/þrýstilögn á 1,2 m dýpi

verður fyrir ofan siturbeð.

Nýtt dæluhús

(neðanjarðar)

Fyrirhuguð tenging

við Vallaræsi

132 kV strengur

Raflögn fyrir ljósastaura

Núverandi

skólplagnir

Vallaræsi

Núverandi þrýstilögn

Ofanvatnslagnir

Siturbeð


